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NAVRH. SANAČNÉ OMIETKY DO V. 1,5 M 
+ SANAČNÝ OTERUVZDORNÝ NÁTER V=1,5M
OD V. 1,5 M - JESTV. ŠTUKOVÁ OMIETKA

Stropy

NAVRH. SANAČNÉ OMIETKY DO V. 1,5 M 
+ SANAČNÝ OTERUVZDORNÝ NÁTER V=1,5M
OD V. 1,5 M - JESTV. ŠTUKOVÁ OMIETKA
ŠTUKOVÁ OMIETKA + MAĽBA 
OLEJOVÝ NÁTER V=1,3M

ŠTUKOVÁ OMIETKA + MAĽBA 
OLEJOVÝ NÁTER V=1,3M

ŠTUKOVÁ OMIETKA + MAĽBA 
OLEJOVÝ NÁTER V=1,3M

PVC + KOBEREC

NAVRH. SANAČNÉ OMIETKY DO V. 1,5 M 
+ SANAČNÝ OTERUVZDORNÝ NÁTER V=1,5M
OD V. 1,5 M - JESTV. ŠTUKOVÁ OMIETKANAVRH. SANAČNÉ OMIETKY DO V. 1,5 M 
+ SANAČNÝ OTERUVZDORNÝ NÁTER V=1,5M
OD V. 1,5 M - JESTV. ŠTUKOVÁ OMIETKA
ŠTUKOVÁ OMIETKA + MAĽBA 
OLEJOVÝ NÁTER V=1,3M
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 ZM
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JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ NAVRH. MAĽBA 

JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ MAĽBA 

JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ MAĽBA 

JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ MAĽBA 
JESTV. PODHĽAD SDK, JESTV. 
ŠTUKOVÁ OM. + NAVRH. MAĽBA 

JESTV. PODHĽAD SDK
+ NAVRH. MAĽBA 

OPRAVA JESTV. ŠTUK. OMIETKY 
V ROZSAHU 10 % + NAVRH. MAĽBA 

OPRAVA JESTV. ŠTUK. OMIETKY 
V ROZSAHU 20 % + NAVRH. MAĽBA 

ŠTUKOVÁ OMIETKA + MAĽBA 
KERAMICKÝ OBKLAD V=1,3m 

ŠTUKOVÁ OMIETKA + MAĽBA 
OLEJOVÝ NÁTER V=1,3M
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NAVRH. KERAMICKÝ OBKLAD V=1,5m,
OD V. 1,5 M - JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ NAVRH. MAĽBA

NAVRH. KERAMICKÝ OBKLAD V=2,0m, (1,5m)
OD V. 1,5 M - JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ NAVRH. MAĽBANAVRH. KERAMICKÝ OBKLAD V=1,5m,
OD V. 1,5 M - JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ NAVRH. MAĽBANAVRH. KERAMICKÝ OBKLAD V=1,5m,
OD V. 1,5 M - JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ NAVRH. MAĽBA

JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ MAĽBA 
JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ MAĽBA 

JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ MAĽBA 

JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ NAVRH. MAĽBA 

JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ NAVRH. MAĽBA 

JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ NAVRH. MAĽBA 
JESTV. ŠTUK. OMIETKA
+ MAĽBA 
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PÔDORYS SUTERÉNU - NAVRH. STAV

- STUPACIE POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- STUPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE1-3

1
LEGENDA 

NAVRHOVANÁ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN 400

- LEŽATÝ ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE - POTRUBIE Z PVC
- LEŽATÝ ROZVOD DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE - POTRUBIE Z PVC
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S.H.:-3,555

S.H.:-3,385

S.H.:-3,630 S.H.:-3,460

S.H.:-3,420

S.H.:-3,510

S.H.:-3,500

- NAVRHOVANÉ LEŽATÉ ROZVODY KANALIZÁCIE NAPOJIŤ NAPOJIŤ 

- PRI LOKALIZÁCII STÚPACÍCH POTRUBÍ 3, 4, 7, 8 JE MOŽNÉ TRASU LEŽATEJ KANALIZÁCIE UPRAVIŤ
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