
ŠACHTOVÉ DNO TEGRA 600

TESNENIE

LIATINOVÝ POKLOP A15-D400

BETONOVÝ PRSTENEC

TESNENIE

KORUGOVANÁ RÚRA DN 600

S LIATINOVÝM POKLOPOM A BETONOVÝM PRSTENCOM
KANALIZAČNÁ ŠACHTA TEGRA DN 600

Š
DN PVC KG 400

ACHTOVÁ RÚRA

GUMOVÉ TESNENIE

KANALIZAČNÉ ŠACHTOVÉ DNO

OBETONOVAŤ ALEBO UKOTVIŤ
LIATINOVÝ POKLOP

REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN 400
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DÁTUM

ING. JÁN STAŠ PROJEKT PRE STAV. POVOL. A REALIZ.

0126*A1

M.R. ŠTEFÁNIKA 68/11

e-mail: stas@aprotv.sk

03/2019

4/2019

+-0,000 = jest. úroveň podlahy 1.N.P. m.č.1.37 = 107,17

GYMNÁZIUM TREBIŠOV

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

1 2  6 3

ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

ING. MICHAL DZIAK

TREBIŠOV 2422, 2419

IZOLÁCIA ZÁKLADOV BUDOVY

SO 02 - VÝMENA LEŽATEJ KANALIZÁCIE
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DETAILY KANALIZAČNÝCH ŠÁCHT
ZDRAVOTECHNIKA 405
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