
Bleskozvody 

Rozsah : 

Bleskozvodné elektrické zariadenie inštalované na objekte budovy ŠI na ulici Považská 7 v Košiciach, 

vrátane kontroly vedenia mrežovej sústavy, kontrola upevnenia jednotlivých podpier, kontrola 

upevnenia držiakov vedenia zvodov, kontrola osadenia meracích ( skúšobných ) svoriek, kontrola ich 

označenia, kontrola pripojenia kovových častí strechy k bleskozvodu ( odkvapové ríny, atika, svetlíky ), 

vrátane merania zemných odporov zemničov. Budova je členitá, pozostáva z dvoch vzájomne 

prepojených budov v tvaroch obdĺžnikov a to internát s rozmermi 49 x 19 metrov a budova kuchyne 

s rozmermi  61 x 19 m. 

 

 

 

 

 


